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Atomiseurs a ultrasons

Mises a part les imprimeries qui
n’ont pas encore installé de systeme
d’humidification de I’air pour diffé-
rentes raisons, les autres ont mis en
oeuvre différents systemes et tech-
nologies d’humidification. La palet-
te s’étend des diffuseurs motorisés
aux systemes d’injecteurs a haute
pression et a air comprimé, en pas-
sant par les humidificateurs d’air par
vapeur, les diffuseurs a ultrasons, et
les laveurs d’air dans les clima-
tiseurs.

Hygiéne et frais de nettoyage

Si I'on veut assurer une meilleure
protection de la santé, les cofits né-
cessaires au nettoyage et a la main-
tenance ont une place prépondé-
rante. Les bacs d’eau ouverts utilisés
généralement pour les diffuseurs
motorisés, les diffuseurs a ultrasons
et les laveurs d’air dans les climati-
seurs sont de ce point de vue des élé-
ments particulierement critiques.
Parce qu’ils sont ouverts, la péné-
tration de poussieres de papier et de
poudres dans ces bacs d’eau est in-
évitable, les transformant en un
bouillon de culture idéal pour les
moisissures, germes et bactéries.
Des nettoyages réguliers et appro-
fondis sont donc impératifs pour évi-
ter tout probleme d’hygiene et tout
risque sanitaire pour les collabora-
teurs. La mise en ceuvre d’inter-
valles de nettoyage contrdlés. Les
responsabilités qui en découlent et
la production de preuves documen-
tées impliquent pour l’entreprise
non seulement des cofits en person-
nel mais aussi des dépenses supplé-
mentaires.

Entretien et service

Les frais d’exploitation courants des
différents systemes sont également
impactés par les mesures de main-
tenance et d’entretien requises : par
exemple, la durée de vie des réso-
nateurs céramiques est en regle gé-

Comparaison des différents systémes d'humidification pour les industries graphiques

Derriére les coits et la performance,
I"hygiéne joue un réle important

Une humidité de I'air constante et optimale est le paramétre climatique le plus important pour une
bonne qualité d’'impression et un processus de production sans probléme. Pendant les mois d'hiver,
I'humidité de I'air des locaux tombe souvent a des niveaux critiques dans les imprimeries entrainant
la distorsion du papier, les charges électrostatiques, les durées de fonctionnement limitées des
machines et les arréts de production. Tous ces coiits pourrait étre évités et sont dans la plupart des
cas la conséquence d'une humidité trop faible de I'air.

Les systémes a injecteurs a haute pression diffusent des
micro-goutelettes et offrent une hygiéne parfaite.

nérale tres limitée §’ils ne sont pas
utilisés avec de l’eau totalement
désalinisée. Apres un maximum de
2000-3000 heures de service, les
résonateurs céramiques présentent
généralement des chutes de rende-
ment significatives, jusqu’a la panne
compléte. Le besoin en pieces de re-
changes ou en pieces neuves qui
s’ensuit entraine une augmentation
disproportionnée des cofits d’ex-
ploitation de ces systémes. Du fait

meéme de leur principe de fonction-

nement, les humidificateurs a va-

peur ont également un rendement
et une durée de vie limitée : les sels
minéraux et les matieres en suspen-
sion dans l'air se déposent avec le
temps sur le fond du dispositif ou sur
les électrodes et les corps chauffants,
ce qui réduit sensiblement leur puis-
sance. Dans le cas des laveurs d’air
intégrés aux systemes de climatisa-
tion et de ventilation, en particulier

Risque sanitaire: laveurs d'air dans la canalisation.

pour les appareils un peu anciens,
I'adjonction de biocides dans I’eau
d’humidification (réservoir) repré-
sente d’une part un risque sérieux
pour la santé, et d’autre part des
cofits supplémentaires non négli-
geables.

Consommation d'énergie

Au niveau de la consommation
d’énergie et des cofits globaux,
I'humidification de 1'air par vapeur
est la moins bien placée par rapport
a tous les autres systémes. Les hu-
midificateurs a vapeur chauffés par
électricité consomment environ dix
fois plus que les systemes de diffu-
sion a froid, ce qui se répercute né-
gativement sur le rapport cot-effi-
cacité. En outre, du fait de la »créa-
tion de vapeur, les humidificateurs
d’air & vapeur provoquent une aug-
mentation non maitrisée de la tem-
pérature du local.

Les systémes a haute pression sont
de loin les meilleurs en terme de
consommation d’énergie, de frais de
maintenance et de puissance d’hu-
midification par rapport aux sys-
temes d’humidification mentionnés
plus haut. Bien agencés et avec une
eau bien préparée, les humidifica-
teurs a injecteurs sont trés hygié-
niques et ne requierent quasiment
pas d’entretien. Les systémes d’in-
Jecteurs & air comprimé dans les-
quels 'eau est atomisée par la mise
en ceuvre d’air comprimé sont tres
répandus. Mais malgre une tech-
nique bien au point, ces systemes
comportent tout de méme quelques
inconvénients : en particulier dans
les locaux de travail silencieux (par
ex. prépresse ou impression numé-
rique), le sifflement de I’air compri-
mé peut déranger. De plus, la
consommation relativement élevée
d’air comprimé et la maintenance du
compresseur utilisé engendrent des
cofits permanents.
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Les humidifi-
cateurs a vapeur
consomment
environ dix fois
plus que les
systemes de
diffusion a froid.

Puissance et rendement grace

Au cours des dernieres années, de
plus en plus d’imprimeries ont
converti leur humidification de I'air
en un systeme d’injecteurs a haute
pressionalapointe de la technique.
Parmi les pionniers de cette techno-
logie, on trouve par exemple la so-
ciété Draabe Industrietechnik, de
Hambourg, qui offre dans le monde
entier différents systemes pour les
salles d’impression, la prépresse, les
entrepOts de papier et les zones de
bureau: dans ces systemes, I’eau est
diffusée sous forme de micro-goute-
lettes a 'aide d’une pompe & haute
pression (85 bars) et d’injecteurs en
titane spéciaux, dans un fonction-
nement quasi silencieux. Comparée
aux injecteurs a air comprimé, la

consommation de courant ne repré-
sente qu’une fraction des cofits pour
une puissance d’humidification bien
supérieure du vaporisateur (max. 32
kg/h). Dans le systeme de Draabe,
l'injection de 1’eau se produit en cir-
cuit fermé. Afin de garantir un fonc-
tionnement hygiénique et fiable,
seule une eau extrémement pure et
déminéralisée est utilisée, élaborée
par un dispositif d’osmose inverse in-
tégré dans le systeme. L'eau pure
produite par ce dispositif peut éga-
lement étre utilisée comme eau de
processus standardisée pour les ma-
chines d’impression.

Les fabricants des différents sys-
temes d’injecteurs a haute pression
se distinguent en qualité pour l'es-
sentiel par la taille des injecteurs, la

répartition de ’humidité, la flexibi-
lité du systeme et la prestation de
services : les systemes avec des in-
jecteurs tres fins (80-100 p) ex-
cluent tout risque de formation de
gouttes et de condensation, en par-
ticulier si les plafonds sont bas. Une
répartition rapide et maximale de
I’humidité dans le local est assurée
par les systemes munis d’un venti-
lateur supplémentaire intégré dans
le vaporisateur. Pour éviter ’aspira-
tion involontaire et la diffusion de
poussiere, il est important que 1’as-
piration de Iair n’ait pas lieu par des-
sous, dans la mesure du possible. Les
systemes permettant des extensions
ultérieures — par ex. pour la pré-
presse — ou un raccordement au ca-
blage du batiment sont préférables
aux systemes fixes (par tuyaux). Les
systemes pour lesquels 1'eau prépa-
rée pour I'humidification de I’air
peut également servir d’eau de pro-
cessus standardisée pour les ma-
chines d’impression, offrent une ef-
ficacité supplémentaire a moindre
cofit et sont pratiques. Pour termi-
ner cette comparaison, il faut égale-
ment prendre en compte qu’un fonc-
tionnement hygiénique et sans dé-
faut requiert un entretien prophy-
lactique, et une désinfection du sys-
teme de préparation de l'eau et du
systeme haute pression a intervalles
réguliers. Pour bénéficier d’une
maintenance avantageuse en terme
de cofits et assurée par des spécia-
listes, les systemes modulaires pou-

vant étre envoyés au fabricant pour
leur entretien sont préférables aux
installations fixes. Des certificats ou
labels de qualité délivrés par des or-
ganismes de controle indépendants
donnent des informations sur les
normes d’hygienedes différents sys-
temes.

En résumé: la comparaison

des coiits d'exploitation est
déterminante

La comparaison entre tous les diffé-
rents systemes d’humidification de
I’air montre qu’une comparaison des
cofits d’exploitation doit étre élabo-
rée dans tous les cas avant que soit
prise la décision d’investissement,
que ce soit pour une premiere ins-
tallation ou pour une conversion. En
plus des cofits d’installation, les
cofits de consommation d’énergie,
de maintenance, de nettoyage et de
consommables doivent étre pris en
compte. Pour les systemes d’injec-
teurs a haute pression, les équipe-
ments techniques ainsi que les ser-
vices fournis en matiere de stireté de
fonctionnement et d’hygiene doi-
vent étre comparés tres précisé-
ment. Si 'on veut privilégier la pro-
tection de la santé, les systemes fer-
més avec préparation intégrée de
I’eau garantis par certificats d’hygie-
ne sont a choisir en priorité.
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